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Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

Dziat Laboratoryjny
20-708 Lublin ul. Pielegniarek 6
tel. 81 743-42-72
wsse.lublin@sanepid.gov.pl

Sprawozdanie z badan nr DL-OBF.9052.2.964.2025

1. NAZWA | ADRES ZLECAJACEGO: (Klienta)

2. NUMER PROTOKOLU POBRANIA / UMOWY/ZLECENIA:

PSSE w Putawach, 24-100 Putawy, ul. Al. Krélewska 19

ONS-HK.903.118.2025

3. NAZWA | ADRES OBIEKTU:

Wodociag zbiorowego zaopatrzenia Choszczéw

4. MIEJSCE POBRANIA PROBKI:

Hydrofornia Choszczéw 34 gm. Kuréw

5. DATA POBRANIA PROBKI:

6. DATA DOSTARCZENIA PROBKI:

08.09.2025

08.09.2025

7. PROBKA POBRANA PRZEZ:

8. PROBKA DOSTARCZONA PRZEZ:

Pracownikéw PSSE Putawy

Pracownikéw PSSE Putawy

9. PROCEDURA POBRANIA/ PLAN POBRANIA:

Zgodnie z normami PN-EN 1SO 19458:2007; PN-EN ISO 5667-3:2024-10; PN-ISO 5667-5:2017-10/AP1:2019-07E

10. RODZAJ PROBKI:

11. KOD PROBKI:

Prébka wody do spozycia

WD/964/ab/W/2025

194 4:7;

12. STAN PROBKI (informacje istotne dla wykorzystania wyniku

badania):

Bez zastrzezen, temp. transportu probek +4,5°C (termometr PP/S/K/01-01/HK)

13. CEL BADANIA / WYKORZYSTANIA WYNIKOW:

Dokonanie oceny jakos$ci wody pochodzacej z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Choszczéw, w zakresie dotyczacym wymagan i
parametréow okreslonych w rozp. MZ z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
2017r., poz. 2294)

14. ZAKRES BADAN:

Badania mikrobiologiczne: parametry gr. B - Pracownia Mikrobiologii Wody i Zywnosci / badania fizykochemiczne: barwa, metnosé,
pH, przewodnos¢, smak, zapach, jon amonowy, azotyny, azotany, WWA, fluorki, utlenialnos¢, siarczany, chlorki, cyjanki, chloryny,
chlorany, twardos$¢, benzen, pestycydy, 1,2-dichloroetan, suma tri-i tetrachloroetenu, As, Hg, Cr, Cd, Pb, Fe, Mn, Cu, B, Ni, Se, Na,
Sh, Al., K, Zn - Pracownia Fizykochemii Wody i Zywnosci

17. DATA ZAKONCZENIA BADAN:
22.09.2025

16. DATA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
08.09.2025

16. DATA ROZPOCZECIA BADAN:
08.09.2025

18. DATA WYDANIA SPRAWOZDANIA: 19. ZATWIERDZIL:

Agnieszka Nems

Kierownik
/podpisano elektronicznie/

Lublin, dnia 2025-09-22

A - badania akredytowane: certyfikat AB 379 aktualny zakres akredytacji www.pca.gov.pl
** - badania nie obj¢te zakresem akredytacji

Wyniki odnoszg si¢ do otrzymanej probki.

Informacje nie ujete w sprawozdaniu, dotyczace badan, przechowywane sa w laboratorium i moga by¢ udostgpnione na zyczenie klienta.

Sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

Dane zawarte w pkt.1,2,3,4,5,7,9,10 zostaly dostarczone przez klienta w tym dane zawarte w pkt. 5,9,10 moga wplywac na waznos¢ wynikow.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranie i transport probek dostarczonych przez klienta oraz za tre§¢ informacji uzyskanych od klienta.
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Sprawozdanie z badan nr DL-OBF.9052.2.964.2025

Jednostka

miary Wynikirezultat | Wymagania® Metoda badawcza Osoba autoryzujaca

Badany parametr

PR — b
Ogélna liczba mikroorganizméw o2 PN-EN IS0 6222:2004

po 72 godz. inkubagji e jtk/ 1 ml nie wykryto | nieprawidlowych ‘
W temp. 22 °C £ 2 °C Q25 0 amian? Metoda ptytkowa (posiew wgtebny)

PN-EN SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

Aoy s " . ) i . o
Liczba bakterii grupy coli 0/{/! 2 jtk /100 ml 0 0 Metoda filtracji membranowe] Monika Truszkiewicz
B ¢ - ) — . PN-EN 150 9308-1:2014-12+A1:2017-04

Liczba Escherichia coli 0]} 2 jtk /100 ml 0 0 Metoda filracji membranowej
A Liczba enterokokow katowych &Lj‘e jtk /100 mi 0 0 Me';l\(‘jf:'it‘ricoji752:;?,2223,91-

) Wy magania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozy cia przez ludzi
2 Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczala
100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej

200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta

Badany parametr Jednostka miary | Wynikirezultat”| Niepewnogé? Wymagania®! Metoda badawcza Osoba autoryzujaca

Akceptowalna przez konsumentow s
" Metnos¢ 0 j{&)@f NTU 0,31 0,09 i bez nieprawidlowych zmian PN"EAN 1S 7027-1:2016-09
etoda nefelometryczna

Zalecany zakres wartosci do 1,0

i s Akceptowalna przez konsumentéw| PN-EN ISO 7887:2012, Metoda D
Barwa Lﬁ;y/’ /é mg/l Pt <5 (5£3)” i bez nieprawidlowych zmian Metoda wizualna

nie stwierdzono

Akceptowalny przez konsumentow

Obecnose oboego zapachu 0&/”@ obcoeb?;:fchu - | bez nieprawidiowych zmian PB-15/HK
me*‘g—p—*swerdmno ; wydanie 5 z dnia 30.04.2025 r.
* Obecnosé obcego smaku NS P obecnoscl - Akceptawalhy preez konsumenidw Meloda jakosciowa
‘LJ” 5 z \Q Bhtedo stk i bez nieprawidiowych zmian
A ~f PN-EN ISO 10523:2012
beo -
pH 0 } 7L~ 7,8 02 6,595 Metoda potencjometryczna
A s o & PN-EN 27888:1999
P d slek g
rzewodnosé elektryczna wlasciwa 0_) 7 Q] uS/em 617 31 2500 e
- g ¥ a) PN-ISO 7150-1:2002
Stgzenie jonu amonu //f//,é mg/l <0,05 (0,0520,01) 0,50 Metoda spektrofolometryczna
Stezenie azotynéw YA mg/l <0,05 (0,05£0,01)” 0,50
\ " Stezenie azotanéw :«’MOA mg/l 2,0 (2,0£0,3)" 50
A A Stezenie fluorkow 4 'A 3,7)6 mg/l 0,08 0,02 1,5 PIN-EN :Ase?;?g%é-1 12009
\ | oda IC-
v * Slezenie siarczanow "N5A4 mg/l 7.3 11 250
- - : Pawel Parka
Stgzenie chlorkéw AN ?,]6 mg/l 2,0 (2.0:0,3)" 250
" Stezenie chlorynéw mg/l <0,05 (0,05+0,01)”) nie okreslono
~ Stgzenic chiorandw mg/! <0,05 (0,05:0,01)" nie okreslono BN 150, 10000 202205
" 5 chloranéw i chlorynéw AN82 /é mg/l <0,05 (0,05£0,01)” 0,7
! PB-08/HK
" Sigzenic cyjankéw ogélnyeh /7_269 pa/l <10 (10£2)” 50 wydanie 2 z dnia 05.07.2023 r.
na podstawio testy kuwetowego Merck 109701.0001
Metoda spektrofotometryczna
" Stezenie benzo(a)pirenu 270e g/l <0,0020 (0,0020£0,0004)” 0,010
" Stezenie benzo(b)fluorantenu 7 g/ <0,0020 (0,002040,0004)") nie okre$lono
" Stezenie benzo(k)fluorantenu ug/! <0,0020 (0,0020£0,0005)" nie okreslono dani 5PE;-1‘2/';§07 2023
T - _ ; wydanie 5 z dnia 04.07. r.
Slezenie benzo(ghi)perylenu g/l <0,0020 (0,0020+0,0004)% nie okreslono y Metoda HPLC-FLD
Stezenie indeno(1,2,3cd)pirenu Sl <0,0020 (0,002010,0005)“) nie okreslono
T EWWA g/l <0,0020 (0,0020£0,0004)” 0,10

26 g’ PN-EN ISO 8467:2001
/{’&p’&;} mg/l Oz i 02 50 Metoda miareczkowa

PN-ISO 6059:1999

Alndeks nadmanganianowy 5
(Utienialnosé z KMnOa) i
5 = e

Sumaryczna zawartosé wapnia i magng%u » | moncacos 328 33 60-500

(Twardo$¢ ogdina) Wik~ i | Metoda miareczkowa
" Stezenie boru 276 ;‘f mg/l <0,05 (0,05£0,01)7 10
A Stezenie sodu ] mgfl 5,1 038 200
" Stezenie glinu ug/l <5,0 (5,0£1,0)? 200
" Stezenie chromu ; ugfl <1,0 (1,0£0,1)® 50
" Stezenie manganu Hg/l <5,0 (50£08)" 50
" Stezenie zelaza " {d gl <50 (5,020,8)” 200
7 [ stezenie niklu i pg/l <10 (1,0£0,1)? 20
\ ‘( " Stezenie miedz /44}6/ mgll <0,005 (0,005£0,001)? 2,0 PN-EN I1SO 17294-2:2024-04 oannaiGiEs
\J " Stezenie arsenu /y{;’: o g/ <1,0 (1,0£0,2)® 10 Metoda ICP-MS
" Stezenie selenu A JOg g/ <10 (1,0£0,2) 10
" Stezenie kadmu /f fe g/l <0,20 (0,20£0,02) 5.0
" Stezenie antymonu /0 Fe uall <0,5 (0,5£0,1)® 5,0
" Stezenie rigc Naje o/l <0,30 (0,30£0,06)” 1,0
" Stezenie olowiu 146 ug/! <1,0 (1,0£0,1) 10
A Slezenie potasu '/] 4 g/é mgll 24 0.4 nie okreslono
| Stezenie cynku N304 mg/l <0,005 (0,00540,001)? nie okreslono
" Slezenie aldryny 35T e pg/! < 0,009 (0,009£0,003) 0,030
“Slezonic azoksystrobiny 914 @ pg/l <0,013 (0,0130,004)" 0,10
* Stezenie bifentryny £28¢0 pg/l < 0,020 (0,02040,006)°" 0,10
" Stezenie chlomazonu g/l <0,014 (0,01420,004)" 0,10
“Stezenie chiorotaloniu &/ & ¢ g/l <0,018 (0,01840,005) 0,10
" Stezenie cypermetryny K 1e uall < 0,012 (0,0120,004)” 0,10 PB-11/SA wydanie 1201.02.2024r. | pooaia 7 kowska
" Slgzenie deltametryny 346 fe g/l <0,019 (0,019£0,006)°" 0,10 Metoda GC-MS/MS
‘ " Stezenie dieldryny 251 e g/l < 0,006 (0,006+0,002)” 0,030
\ ' * Stezenie siarczanu endosulfanu /] 2§g g/l <0,012 (0,01240,004)") 0,10
b " Stezenie alfa-endosulfanu D /A < 0,010 (0,010£0,003)" 0,10
" Stezenie beta-endosulfanu NAF0 L ugll < 0,014 (0,0140,004)" 0,10
" Stezenie endryny 3C5e pg/! <0,016 (0,016£0,005)" 0,10

/
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Sprawozdanie z badan nr DL-OBF.9052.2.964.2025

Badany parametr - Jednostka miary Wyniklrezultat” Niepewnos’éz’ Wymagania” Metoda badawcza Osoba autoryzujgca
" Stezenie fenitrotionu loYAd") el < 0,015 (0,015£0,004)" 0,10
" Slezenie fenpropatryny [5Y4 pg/ < 0,008 (0,008+0,002)" 0,10
" Stezenie fenwaleratu ¢ g/l <0,018 (0,018+0,005)) 0,10
" Slezenie fosalonu g/ < 0,012 (0,012£0,004)" 0,10
" Stezenie heptachloru g/l < 0,008 (0,008+0,002) 0,030
" Slgzenie iz A epo.heptachloru g/l < 0,007 (0,007+0,002)" 0,030
" Slezenie iz.B epo.heptachloru ugll <0,008 (0,008+0,002)% 0,030
" Slezenie krezoksymu metylowego 68@@, gl <0,012 (0,01240,004)% 0,10
" Slezenie metazachloru 3"{;‘@ pg/ < 0,009 (0,009+0,003)” 0,10
" Slezenie 0,p-DDD 3524 g/l <0,008 (0,008:0,002) 0,10
" Slezenie 0,p-DDE el < 0,014 (0,014+0,004) 0,10
" Stezenie 0,p-DDT ugll < 0,012 (0,012+0,004)" 0,10 i )
" Stezenie p,p-DDD g/ <0,010 (0,010£0,003)") 0,10 PB-11/SA wydanie 1 z 01.02.2024r.
" Stezenie p,p-DDE g/l < 0,012 (0,012+0,004)" 0,10
" Stezenie p,p-DDT g/l <0,012 (0,01220,004)”) 0,10 T -
" Slezenie permetryny g/l < 0,010 (0,01020,003)" 0,10
" Stezenie pirymetanilu g/l <0,014 (0,01420,004)” 0,10
" Slezenie procymidonu g/l < 0,010 (0,010£0,003)") 0,10
" Stezenie propyzamidu ug/ < 0,012 (0,012+0,004)” 0,10
" Stezenie teflutryny pg/ < 0,014 (0,01420,004)" 0,10
" Stezenie terbutylazyny g/l < 0,012 (0,012:0,004)" 0,10
" Stezenie tetrakonazolu ug/l < 0,009 (0,009+0,003) 0,10
" Slezenie trifloksystrobiny ug/l < 0,012 (0,012+0,004)” 0,10
" Stezenie winklozoliny g/l < 0,012 (0,012+0,004)%) 0,10
" Stegzenie A-cyhalotryny g/l < 0,014 (0,014£0,004)" 0,10
" Slezenie1,2-dichloroetanu g/l <0,80 (0,80£0,32)) 3,0
" Slezenie benzenu g/l <0,20 (0,2040,07)" 1.0
" Stezenie trichlorostenu g/l <1,0 (1,0£0,4)” nie okreslono FIVER PO 20‘.595.:2023‘02
Metoda HS-GC-MS
" Slgzenie tetrachloroetenu < e g/l <1,0 (1,020,3)? nie okreslono
" X richloroetenu i tetrachloroetenu (z obliczer) | 3 28q g/l <1,0 (1,020,4)¥ 10
U rezultat - kazda wartosé poprzedzona znakiem <, >
“ niepewnoé ¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdlczy nniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania probki
M dolna wartosé zakresu pomiarowego akredy towanej metody wraz z niepewno$cig okreslona dia tej wartosci
¥ wy magania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozy cia przez ludzi
Wy niki skory gowane o cdzy sk
PB - procedura badawcza opracowana przez laboratorium
ZWWA - benzo(b fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3cd)piren
Norma PN-ISO 7150-1:2002 z uzupelnieniem opracowanym przez laboratorium dotyczacym sprawozdania z badan
Norma PN-ISO 6059:1999 z uzupelnieniem opracowanym przez laboratorium dotyczacym maksymalnej objgtosci probki analitycznej
Norma PN-EN ISO 10304-4:2022-08 z uzupelnieniem opracowanym przez laboratorium dotyczacym sprawozdania z badan
Temperatura pomiaru pH i przewodnosci elekirycznej wasciwej: 25,0°C
Oznaczenie zapachu i smaku w probee wykonano w lemperaturze: 23£ 2°C
Norria PN-EN 1SO 17294-2:2024-04 2 uzupelnieniem opracowany m przez laboralorium dol. krzy wej kalibracy jnej
Norma PN-EN SO 20595:2023-02 z uzupelnieniem opracowanym przez laboratorium dotyczacym: odczynnikéw, sporzadzania wzorcow, przygotowania prébki, parametréw uktadu HS-GC-MS oraz obliczer

Koniec sprawozdania

F-05b1/PO-04/WSSE wydanie 9 z dnia 12.09.2023
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